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AO:1:

•CONFG=BLOCK USED
•NAME=M-RA1
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS

M-RA1
AIUTIL:19:OUT1
INMN0.0
INMX100.0

OUT
OUTMA

OUTMN4.0  mA
OUTMX20.0  mA

EMS:1:

•ACTON=BLOCK USED
•FALBK=240  SEC
•NAME=MZ-3

MZ-3
AI130.0
AI210.0
AI395.0
AI468.0
AI510.0
AI610.0
AI70.0
AI80.0

AS1
AS2
AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
AS8
AV1
AV2
AV3
AV4
AV5
AV6
AV7
AV8

DI1ON
DI2ON
DI3OFF
DI4OFF
DI5OFF
DI6OFF
DI7OFF
DI8OFF

DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8
DV1 [A]
DV2
DV3 [B]
DV4
DV5
DV6
DV7
DV8
EMS

UTIL:12:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=DIGTL
•NAME=DUSTCOLL
•OPER=SWITCH
•OUNIT=DIGTL

DUSTCOLL
IN1OFF
IN2ON

OUT1 [C]
OUT2

SLECTEMS:1:DV3

UTIL:15:

•CONFG=MATH
•IUNIT=%
•NAME=ECON.ON
•OPER=(AI1 + AI2) + AI3
•OUNIT=%

ECON.ON
AI1EMS:1:AV2
AI22.5  %
AI30.0  %

OUT1
OUT2

UTIL:16:

•CONFG=THERMOSTAT
•NAME=ECON.ON
•UNITS=%

ECON.ON
AIUTIL:14:OUT2
INDIF5.0  %

OUT1
OUT2

SPUTIL:15:OUT1

UTIL:17:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=%
•NAME=ECON.ON
•OPER=SWITCH
•OUNIT=%

ECON.ON
IN10.0  %
IN2UTIL:14:OUT2

OUT1
OUT2

SLECTUTIL:16:OUT1

UTIL:19:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=%
•NAME=ECON.ON
•OPER=SWITCH
•OUNIT=%

ECON.ON
IN1UTIL:17:OUT1
IN2EMS:1:AV5

OUT1
OUT2

SLECTEMS:1:DV3

AO:2:

•CONFG=BLOCK USED
•NAME=M-REL1
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS

M-REL1
AIUTIL:18:OUT1
INMN0.0
INMX100.0

OUT
OUTMA

OUTMN4.0  mA
OUTMX20.0  mA

UTIL:18:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=%
•NAME=ECON.ON
•OPER=SWITCH
•OUNIT=%

ECON.ON
IN1UTIL:17:OUT1
IN2EMS:1:AV7

OUT1
OUT2

SLECTEMS:1:DV3

AO:3:

•CONFG=BLOCK USED
•NAME=M-OA1
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS

M-OA1
AIUTIL:20:OUT1
INMN0.0
INMX100.0

OUT
OUTMA

OUTMN4.0  mA
OUTMX20.0  mA

LOOP:2:

•CONFG=ONE SP, DIR/REV 
OUT
•NAME=ECON.DMP
•UNITS=DEG F

ECON.DMP
ATMINOFF AV
DENABON
DERV0.0  MIN

ECAV

ENABLUTIL:8:OUT1
IGAIN0.1
INPUTUI:2:OUT
MAXOU100.0  %
MINOUEMS:1:AV2
OCCUPON

REVAV

RMTIM15.0  MIN
SPUTIL:7:OUT1
TR4.0  DEG F
UHISP0.0  DEG F
ULOSP0.0  DEG F
UNHYS0.0  DEG F

LOOP:3:

•CONFG=ONE SP, DIR/REV 
OUT
•NAME=MA.LOLMT
•UNITS=DEG F

MA.LOLMT
ATMINOFF AV
DENABON
DERV0.0  MIN

ECAV

ENABLUTIL:8:OUT1
IGAIN0.1
INPUTUI:3:OUT
MAXOU100.0  %
MINOU0.0  %
OCCUPON

REVAV

RMTIM15.0  MIN
SP45.0  DEG F
TR20.0  DEG F
UHISP0.0  DEG F
ULOSP0.0  DEG F
UNHYS0.0  DEG F

UI:3:

•CONFG=BALCO
•FILTR=NO FILTER
•NAME=TS-MA
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS
•SWITC=NO SWITCH
•UNITS=DEG F

TS-MA
COUNT
DIAGN

OCTIM0.0  MIN
OFCAL0.0  DEG F

OUT
TIMER

UTIL:8:

•CONFG=TIMER
•NAME=ECON.DLY
•OPER=ON DELAY

ECON.DLY
DELAY2.0  MIN
DI1[Pg 2] UTIL:6:OUT1
DI2OFF

OUT1
OUT2

UTIL:14:

•CONFG=SELECT
•NAME=MA.LOLMT
•OPER=HIGH LOW SELECT
•UNITS=NONE

MA.LOLMT
IN1LOOP:2:AV
IN2LOOP:3:AV
IN3100.0

OUT1
OUT2

UTIL:20:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=%
•NAME=ECON.ON
•OPER=SWITCH
•OUNIT=%

ECON.ON
IN1UTIL:14:OUT2
IN2EMS:1:AV6

OUT1
OUT2

SLECTEMS:1:DV3

AO:4:

•CONFG=BLOCK USED
•NAME=M-F/B
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS

M-F/B
AILOOP:1:AV
INMN0.0
INMX100.0

OUT
OUTMA

OUTMN4.0  mA
OUTMX20.0  mA

LOOP:1:

•CONFG=ONE SP, DIR/REV 
OUT
•NAME=F/B DAMP
•UNITS=DEG F

F/B DAMP
ATMINOFF AV
DENABON
DERV0.0  MIN

ECAV

ENABLEMS:1:DV1
IGAIN0.1
INPUTUI:2:OUT
MAXOU100.0  %
MINOU0.0  %
OCCUPON

REVAV

RMTIM15.0  MIN
SPUTIL:7:OUT1
TR4.0  DEG F
UHISP0.0  DEG F
ULOSP0.0  DEG F
UNHYS0.0  DEG F

UI:2:

•CONFG=THERMISTOR
•FILTR=NO FILTER
•NAME=TS-RA
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS
•SWITC=NO SWITCH
•UNITS=DEG F

TS-RA
COUNT
DIAGN

OCTIM0.0  MIN
OFCAL0.0  DEG F

OUT [D]
TIMER

UTIL:7:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=DEG F
•NAME=ZONE.SP
•OPER=SWITCH
•OUNIT=DEG F

ZONE.SP
IN1EMS:1:AV4
IN2EMS:1:AV3

OUT1
OUT2

SLECT[Pg 2] UTIL:4:OUT1

To: EMS:1:DV1
[Pg 2] UTIL:5:DI1
[Pg 2] UTIL:2:DI

A

To: EMS:1:DV3
[Pg 2] UTIL:11:SLECTB

To: UTIL:12:OUT1
[Pg 2] UTIL:13:SLECTC

To: UI:2:OUT
[Pg 2] UTIL:1:AID
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DO:1:

•ACTON=DIRECT ACTING
•NAME=SAF.S/S

SAF.S/S
DIUTIL:10:OUT1 DV

UI:4:

•CONFG=THERMISTOR
•FILTR=NO FILTER
•NAME=TS-SPACE
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS
•SWITC=NO SWITCH
•UNITS=DEG F

TS-SPACE
COUNT
DIAGN

OCTIM0.0  MIN
OFCAL0.0  DEG F

OUT
TIMER

UTIL:1:

•CONFG=THERMOSTAT
•NAME=MORNWARM
•UNITS=DEG F

MORNWARM
AI[Pg 1] UI:2:OUT
INDIF4.0  DEG F

OUT1
OUT2

SP65.0  DEG F

UTIL:2:

•CONFG=MOMENTARY 
START/STOP
•NAME=MORNWARM
•TIME=SECONDS

MORNWARM
DI[Pg 1] EMS:1:DV1
OFPLS0.0
ONPLS3.0

OUT1
OUT2

UTIL:3:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=DIGTL
•NAME=MORNWARM
•OPER=SWITCH
•OUNIT=DIGTL

MORNWARM
IN1UTIL:2:OUT1
IN2UTIL:1:OUT2

OUT1
OUT2

SLECTUTIL:3:OUT1

UTIL:4:

•CONFG=TIMER
•NAME=FAN.SAFE
•OPER=OFF DELAY

FAN.SAFE
DELAY0.1  MIN
DI1UTIL:3:OUT1
DI2OFF

OUT1 [A]
OUT2

UTIL:5:

•CONFG=LOGIC
•NAME=NORM.OCC
•OPER=DI1 AND DI2 AND 
DI3

NORM.OCC
DI1[Pg 1] EMS:1:DV1
DI2-UTIL:3:OUT1
DI3ON

OUT1
OUT2

UTIL:6:

•CONFG=TIMER
•NAME=FAN.SAFE
•OPER=ON DELAY

FAN.SAFE
DELAY0.0  MIN
DI1UTIL:5:OUT1
DI2OFF

OUT1 [B]
OUT2

UTIL:9:

•CONFG=THERMOSTAT
•NAME=NSB
•UNITS=DEG F

NSB
AIUI:4:OUT
INDIF4.0  DEG F

OUT1
OUT2

SP62.0  DEG F

UTIL:10:

•CONFG=LOGIC
•NAME=FAN.RUN
•OPER=DI1 OR DI2 OR DI3

FAN.RUN
DI1UTIL:4:OUT1
DI2UTIL:6:OUT1
DI3UTIL:9:OUT2

OUT1
OUT2

UTIL:13:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=DIGTL
•NAME=DUSTCOLL
•OPER=SWITCH
•OUNIT=DIGTL

DUSTCOLL
IN1UTIL:6:OUT1
IN2OFF

OUT1
OUT2

SLECT[Pg 1] UTIL:12:OUT1
DO:4:

•ACTON=DIRECT ACTING
•NAME=M-CS

M-CS
DIUTIL:11:OUT1 DV

UTIL:11:

•CONFG=SELECT
•IUNIT=DIGTL
•NAME=DUSTCOLL
•OPER=SWITCH
•OUNIT=DIGTL

DUSTCOLL
IN1UTIL:6:OUT1
IN2OFF

OUT1
OUT2

SLECT[Pg 1] EMS:1:DV3 To: UTIL:4:OUT1
[Pg 1] UTIL:7:SLECTA

To: UTIL:6:OUT1
[Pg 1] UTIL:8:DI1B
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UI:1:

•CONFG=BALCO
•FILTR=NO FILTER
•NAME=TS-SA
•STIME=1.0
•SUNIT=HOURS
•SWITC=NO SWITCH
•UNITS=DEG F

TS-SA
COUNT
DIAGN

OCTIM0.0  MIN
OFCAL0.0  DEG F

OUT
TIMER

UI:5:

•CONFG=DIRECT DIGITAL
•NAME=CS-SF
•UNITS=DIGTL

CS-SF
COUNT
DIAGN

OUT
TIMER

Block Name Pg Name Pg # Loc (X,Y)
AO:1:M-RA1 PAGE #1 1 (14, 10)
AO:2:M-REL1 PAGE #1 1 (14, 8)
AO:3:M-OA1 PAGE #1 1 (14, 6)
AO:4:M-F/B PAGE #1 1 (14, 4)
DO:1:SAF.S/S PAGE #2 2 (14, 8)
DO:4:M-CS PAGE #2 2 (14, 6)
EMS:1:MZ-3 PAGE #1 1 (8, 8)
LOOP:1:F/B DAMP PAGE #1 1 (12, 3)
LOOP:2:ECON.DMP PAGE #1 1 (5, 8)
LOOP:3:MA.LOLMT PAGE #1 1 (5, 5)
UI:1:TS-SA PAGE #3 3 (5, 8)
UI:2:TS-RA PAGE #1 1 (5, 2)
UI:3:TS-MA PAGE #1 1 (2, 3)
UI:4:TS-SPACE PAGE #2 2 (5, 3)
UI:5:CS-SF PAGE #3 3 (5, 4)
UTIL:1:MORNWARM PAGE #2 2 (2, 4)
UTIL:2:MORNWARM PAGE #2 2 (2, 8)
UTIL:3:MORNWARM PAGE #2 2 (5, 8)
UTIL:4:FAN.SAFE PAGE #2 2 (8, 9)
UTIL:5:NORM.OCC PAGE #2 2 (5, 5)
UTIL:6:FAN.SAFE PAGE #2 2 (8, 6)
UTIL:7:ZONE.SP PAGE #1 1 (8, 2)
UTIL:8:ECON.DLY PAGE #1 1 (2, 6)
UTIL:9:NSB PAGE #2 2 (8, 3)
UTIL:10:FAN.RUN PAGE #2 2 (11, 9)
UTIL:11:DUSTCOLL PAGE #2 2 (11, 3)
UTIL:12:DUSTCOLL PAGE #1 1 (12, 8)
UTIL:13:DUSTCOLL PAGE #2 2 (11, 6)
UTIL:14:MA.LOLMT PAGE #1 1 (8, 4)
UTIL:15:ECON.ON PAGE #1 1 (2, 8)
UTIL:16:ECON.ON PAGE #1 1 (5, 10)
UTIL:17:ECON.ON PAGE #1 1 (8, 10)
UTIL:18:ECON.ON PAGE #1 1 (12, 7)
UTIL:19:ECON.ON PAGE #1 1 (12, 10)
UTIL:20:ECON.ON PAGE #1 1 (12, 5)

Block Name Output Pointed To By
EMS:1:MZ-3 DV1 LOOP:1:F/B DAMP:ENABL

AV2 LOOP:2:ECON.DMP:MINOU
DV3 UTIL:11:DUSTCOLL:SLECT

UTIL:12:DUSTCOLL:SLECT
AV2 UTIL:15:ECON.ON:AI1
AV7 UTIL:18:ECON.ON:IN2
DV3 UTIL:18:ECON.ON:SLECT
AV5 UTIL:19:ECON.ON:IN2
DV3 UTIL:19:ECON.ON:SLECT
DV1 UTIL:2:MORNWARM:DI
AV6 UTIL:20:ECON.ON:IN2
DV3 UTIL:20:ECON.ON:SLECT
DV1 UTIL:5:NORM.OCC:DI1
AV4 UTIL:7:ZONE.SP:IN1
AV3 UTIL:7:ZONE.SP:IN2

LOOP:1:F/B DAMP AV AO:4:M-F/B:AI
LOOP:2:ECON.DMP AV UTIL:14:MA.LOLMT:IN1
LOOP:3:MA.LOLMT AV UTIL:14:MA.LOLMT:IN2
UI:2:TS-RA OUT LOOP:1:F/B DAMP:INPUT

LOOP:2:ECON.DMP:INPUT
UTIL:1:MORNWARM:AI

UI:3:TS-MA OUT LOOP:3:MA.LOLMT:INPUT
UI:4:TS-SPACE OUT UTIL:9:NSB:AI
UTIL:1:MORNWARM OUT2 UTIL:3:MORNWARM:IN2
UTIL:2:MORNWARM OUT1 UTIL:3:MORNWARM:IN1
UTIL:3:MORNWARM OUT1 UTIL:3:MORNWARM:SLECT

UTIL:4:FAN.SAFE:DI1
UTIL:5:NORM.OCC:DI2

UTIL:4:FAN.SAFE OUT1 UTIL:10:FAN.RUN:DI1
UTIL:7:ZONE.SP:SLECT

UTIL:5:NORM.OCC OUT1 UTIL:6:FAN.SAFE:DI1
UTIL:6:FAN.SAFE OUT1 UTIL:10:FAN.RUN:DI2

UTIL:11:DUSTCOLL:IN1
UTIL:13:DUSTCOLL:IN1
UTIL:8:ECON.DLY:DI1

UTIL:7:ZONE.SP OUT1 LOOP:1:F/B DAMP:SP
LOOP:2:ECON.DMP:SP

UTIL:8:ECON.DLY OUT1 LOOP:2:ECON.DMP:ENABL
LOOP:3:MA.LOLMT:ENABL

UTIL:9:NSB OUT2 UTIL:10:FAN.RUN:DI3
UTIL:10:FAN.RUN OUT1 DO:1:SAF.S/S:DI
UTIL:11:DUSTCOLL OUT1 DO:4:M-CS:DI
UTIL:12:DUSTCOLL OUT1 UTIL:13:DUSTCOLL:SLECT
UTIL:14:MA.LOLMT OUT2 UTIL:16:ECON.ON:AI

UTIL:17:ECON.ON:IN2
UTIL:20:ECON.ON:IN1

UTIL:15:ECON.ON OUT1 UTIL:16:ECON.ON:SP
UTIL:16:ECON.ON OUT1 UTIL:17:ECON.ON:SLECT
UTIL:17:ECON.ON OUT1 UTIL:18:ECON.ON:IN1

UTIL:19:ECON.ON:IN1
UTIL:18:ECON.ON OUT1 AO:2:M-REL1:AI
UTIL:19:ECON.ON OUT1 AO:1:M-RA1:AI
UTIL:20:ECON.ON OUT1 AO:3:M-OA1:AI


